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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-9-1

К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Е  К О Л О Д Ц Ы

В Ы П У С К  I I I

КРУГЛЫ! КОЛОДЦЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДЮКЕРОВ
Д уН Ю 'Н О О м м

С О С Т А В  П Р О Е К Т А :
А л ь б о а  1 -  Ст р о и т е л ь н а я  и  т е х н о л о г и ч е с к А я  ч а с т и

А л и е й  1

РАЗРАБОТАН"UHK№ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ГОРОДОВ, ХИЛЫХ 1Д ОЩЮТШШЫХ ЗДАНИИ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Г 0 П ? а Ж Д А К С 1 Н 1 Я  
приказ 9*- {Ы от 49июня ШЗ г
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HU
п/л. Наим ено вание

ЫН
страны,
альбома

нн
ластов
альбома

1 СЛитульныи лист д/б д/н

г Содержание альбома г тоже

3 Л о я с/iигл ель мая записка зч о

/Пех н а л о г и  чес к а я  часть

Д технологические схемы колодце £ // кед

6 Формы таблиц, заполняемых при
Привязке проекта / / кс-г

Строительная часть

6 Метали заделки труд /3 ж /
7 Колод eq КД-/ И \
8 Кало весу КД - /S ДС-З
9 Колодец КДЧ^ 46 м м
(О Калаецы -с; кл - г а ; ка  - 77 ж :5

if Колодцы л4~3/ КД'З^; КД ~з<? 48 л с-6
/г борловинь/ М= 700 /7/7 49 МС-7___
/3 вторые крыа/хи и спады ~ 20 ДС-8

_  • !

2
pH . нн

NH
л/п.

страниц листов
Наименование альбома альбома

н выборка материалов 21 КС М

/9 борлоВины с/* 700мп 2Z /с-П

ДУаблица набора железо -
бетонных элементов

/8 Объемы основных конструкции |р - н СГН+СП-2

. „ ^ и П ш и н а т ш
1 1 ~ ± л к n '[[l

ГТвиг! hi г К̂ АОДЦЫ &АЙ У (! й Н У 11, !1 АН MIX» Ш 1 Ш  М » Д |  1 ! :  61’ « « И Н
___ _ [ r i / f  р 1 й н я I__1 М 1 М А ----------------

Т И Ш ' р о ш  
3 9 2 - S i

1 ы и т * ! А я r f
J U m fH  6|й
//S03
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П п  я  с  н  и  т е л Ь У а  я  з а л и с х а

Оощ  СУ Я ЧОС/776.
/77ипоВои проект канализационнь/х ко -  

лобцеВ разработок £  соотВетотВии о пла- 
ном типоёого проек/псроВания ЦНС/иЭП ин
женерного оборубаВони я на/972г. я а осно
вании проектного забания, утВерснсбен- 
ного Госграэ/сданстроем (приказ П49 от 3/марта 
(970г J. ГПипоё ои проект состоит аз ачести 
отдельно орормленна/х Вь/пуокоВ /
Выпуск 2 — кругль/е колодцы из сборного 

железо бетона б ля труб
2)у~ /50+ /900 мм.

Выпуск Л  — кругла/г колобца/ из кирпич о  и из 
о с т о я  о  бля т р у б  
J) у  -  /5 0 -г /900  мм.

Выпуск W -  круглы е кол об  и  а/ бля канализо- 
ционнь/х 6/окероВ  
2)у  ~ /59/ (/DO мм.

Выпуск Ш  -  Прямо угол  ьнь/е колобца/ из кирпи
ч а  и из б е т о н а  бля т р у б  
7)у= /ОООт /500мм.

Выпуск 2 -  Перепадные колобць/ бля хозяй
ственно - бытоВои и лиВне Вой 
Кая ализации.

Выпуск Ц7 -  колодцы  лиВнеВои каяализации 
для т р у б  П у-700-/500мм 
и б о ж б е  приемники.

Выпуски Т,2и /у с о с т о я т  ив бВух альбомов.

3Владом 9  ~ П е о та н б а р ти з и р о  В ан н ое

оборудование (лноки канолизаци- 

онна/е /ООО* /ОООмм и /500* /ЗОО/утм. 

Выпуски 1 - /V оостаВлена/ U6UL/3/7 инженер

ного оборубоВани Я.

Выпуск У состаВлен соВместно ЦНииэ/7 

инасенерного ооорубоВания и институтом 

ж Гипрокоммун бортрано."

Выпуск И состаВлен институтом„Пипро - 

коммуядортр ансг 9

В настояицем Ba/пуоке приВебена/ рабочие

чертео/си круглых ко лобцеВ бля канализа - 

ционнь/х б/акероВ 2)у -/50+400мм.

£7/Злость применения

Облает3 применения и услобия строитель

ства принята/ В соотВетстВии с 

С к  227 -70 п. 5,4, серией 3.900-9,, Унидоициро - 

Ванна/е сборные желез обстойна/е конст

рукции ВобопроВобна/х и к  онализационна/ х 

емкостнь/х сооружении и утВерасОенным 

проектным забанием.

Проекта/ колобцеВ розроботана/ бля строитель - 

cm 5а Врайонах со следующими приробнь/ми 

и климатическими банными:

=» са 
<2

l_L

Лльбом I С тр о и те л а н а я  и т е х н о л о ги 

ческая ч а с ти

сейсмичность района не Вы use S балле В; 

территория без подработки горными 

Выработками;

К А « А А Н З А Ц , Н 0 Н Н Ь ! Е
к о л о д ц ы

К р у г л ы е  к о л о д ц ы  д л я  к а и а а н з а ц м о н н ы х  д ю к е р о в  
.  Ду = 150•=■ 4 0 0  мм.
П О Я С Н  Н Т Е А Ь Н А Я  з а п и с к а

Типовой проект 
9 0 2 - 9 - 1

Вы п у с к !  Л и с т
Альбом i J  в / н

MSOi 4
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-  рс/счет ная зимняя т ем перат ура ё о зд у х а  
~£0*3 - 3 0 ° u - 4 0 ° C j

- р е л 6вер т еррит ории спокойны й.
Грунт Ы  £  районе ст роит ельст ва колодце£  

предусм от рены  следун оицие:
а) сухие непучинистб/е ест ест венной ёла^с- 

наст и с о  следую щ им и нормат ивными характ е
рист икам и: ^ = 17т /м 3, У * 3 0 °

S) мокрые и макропорист ые лросадочнЫ е со
следую щ ими нормат ивными характ ерист иками:

- 0.0 т/м3, У>= дО* коэф ф ициент  
п ор и ст ост и  £ * Q6.

М аксимальный уроёенЬ грунт оёЫ х ё о д  §  
уроёне низа плитЫ перекры т ия кол одц её.

Грунтоёб/е ёодЬ/ и  ст очная эридкост б не а г
р е с с и е й  6/ /с м ат ериалам  кол одц её. So ё се х  слу
чаях- норм атиёнЫе характ ерист ики грунт оё 3  
основании к о л о д ц её  должны огёеЧагб Условию, Чтобы 
среднее давление по поЭошёе колодца от норм а- 
тиёнь/х нагрузок не превы ш ало нормат ивного 
давления на основание £ *  определяем ого по <pqo- 
муле /УЛЗ" СМ и П И 'Б . 1~6£3 кот орое £о ёсех случаях 
не долэрна быть менее 1 ,0  *г/см*. П роект ом  не 
предусм от рены  особенност и ст роит ельст ва 3  
район ах £ечной мерЗлот6/,на пл6/£унах, т орф янис- 

;! тЬ/х и других сладЬ/х грунтах, £  условиях оползней,

Технологические решения Н
Типоёые колодцы,предназначенные Эля строи

т ельст ва на канализационны х дюкерах, могут 
применять оя/
- для подходящих и  от ёодящ и х са м от ечн ы х  
коллект оров диамет рами SOOtSOOmm;  диаметры  
д ю кероё Д у  -  150- йООмм.

“дЛЯ подходящ их и от ёодрщ их напорны х т рубо
проводов диаметрами £ 5 0 - йОО мм;  
дииметрб/ д ю кер оё  Д у -  150ч£50мм.

Технологические схеме/ колодцеё определены из
услоёия укладки дю кера из Э ёух линий т рубопро
водов, диаметрЫ котсрЬ/х определяются, и схо д я  из 
пропуска 5 0 %  р а сх о д а  по каэ/сдой линии, а  при 
аёарии -75%  р а сх о д а  по одной линии. НолодцЫ  с  
диаметрами т рубопроёодоё &Ыше указанных дал с̂нЫ 
ёь/полнятбея по индивидуальным проект ам .

ГабаритЫ колодцеё на дюкерах определены,исхо
дя чз номенклатуры сборнЬ/х уЬелезо§етонн6/эс элемен* 
т оё по ГОСТ 80SO-58. На самотечных коллекторах 

входная камера состоит из Эёух отделений/колодцеё^ 
ч золираёяннЬ/х друг от друга и  обеспеченных само- 
стоятелЬнЫми лазоёыми люками,

3  перёом отделении/колодие! подёодящий лоток 
раъёетёляется на дёа открЬ/тЬ/х лотка с последу
ющим переходом ё  ЗакрЫтЫй т рубопроёод.

осилен, Карст  оёЫх яёлений U т.п,

1972 А Н А Ш А Ц Ш Н Ы  Е 
КОЛОДЦЫ

Круглые колодцы  дай к а н а л и з а ц и о н н ы х  дюкеров 
.  ДУ = 150  ̂ 400 мм.

_______П О Я С Н И Т Е А Ы Ш  З А П И С К А

Типовой проект Выпуск 1 Лист
902-9-1 Альбом 1 « / и

Я505 S
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Мог лотках устанаВлиВ аютс л шиберы, позволя

ющие В процессе эксплуатации переключать стои

ть/е Воды 3 сосеЗн юно у?инию. Шинель/ леинлтН
/ГО /77ЧПО/Ь£7Н7Н /7/=>£?е/</7?5/ / СC-&Q-/4- Л КС/7?*/8 2, 6Ъ.

Во Втором отделении ( колобце/ на закрытых 

трубах устанаВлиВаются забВиокки Оля отклю

чения трубопроВодоВ ори ремонте, /Ъсстояние меж- 

Зу наружными стенками трубопроВоЗоВ приня
то О. 6 м.

В ВыхоЗнои камере размещаются только от

крытые лотки, перехоЗящие В самотечный кол

лектор. За напорных гнруЗопроВоЗах Во Входном 

и Выходном колоЗцах размещаются тру до про - 

ЗоЗы с заЗЗижками Зля переключения. 

Максимальная елуЗина заложения лотка колод- 

ца при самотечном поступлении сточных ЗоЗ 

Принята В, Ом.

В ы сот а р а б о ч е й  ч а ст и  принят а /800 мм,

счи т а я  ’■
— о т  п о л к и  л о т к а  З а  н и з а  п л и ты  п е р е к р ы т и я —п р и  

сам отечном  п о с т у п л е н и и  с т о ч н ы х  В о З ;

— О т  О н а к о л о д ц а  З о  н и з а  п л и ты  п е р е к р ы ти я —п р и  

н а п о р н о м  п о с т у п л е н и и  с т о ч н ы х  В оЗ .

Горло Зин а  н а  колодцах принимает ся Зиамегром 700мм 

и  п ер ек р ы В а ет ся  чуеунны м  лю ком. Для у т еп л е

ния и  п р еЗ о хр а н ен и я  колодце/ с?т попс/дансуя В  н еео  

м усора у ст а н а В л и В а е т ся  В т о р а я  к р ы и и к а ,

Выполняемая из металла или ЗереВа. *

{/парное кольцо Зля устаноВки Второй крь/ички 
располагается на расстоянии от наружной 
крышки люка.-

-  В ср еЗ н еи  кл и м а т и ческой  з о н е  - 4-03мм.

-  В м ест ах с  сур оёы м  кл и м а т о м  -  733 мм.

- В ножных районах -353 мм.

Для спуска и поЗъема В колоЗце устанавли
ваются хоЗоВь/е скосы.

Конструхп/Зное пр/ие^ие

£?УУУс//71/ЗсЩио//МЫЛ'
Д у  с JSPr 4РОмм СОС/7?ОЯЛ7 1/3 /7/и//77Ь/ £?C//4?Sar//uj?fjrOr- 
Х080Р  w a c/n vfa /ry »из*с//е2& зго/гьцс/, &&//7о/г//£*гяаеа  
и з к и р п и ч а  /У/- / о о  н а p a o m B o p e  А//33 и л и  из бет она 

М-/0О —ал# н а п о р н ы х  т р убопр оВ оЗоВ Ц  п л и т а / п е р е 

к р ы т и я  и  е о р л о В и н ь / , Д о т к о В а я  ч а с т ь  Вы пол

н я е т ся  и з  м о н о л и т н о е  с  б е т о н а  м а р к и  ДОО.
ВстроцстВо лоткоВои части осуществляется по 

специальным шаблонам с послебующеи затиркои 

поверхности лотка и берм цементнь/мрастВо

ром и жилезнением.

ГаоочПя часлпь Вь/сотой {803мм. состаВляе/пся
i3nTJT.G&m. .

и Р У го л е ц  б и а м е т р о м  / 3 0 0 и  / 5 3 3 м м  и л и  2  0 3 0  ни.

Плиты перекрь/тия плоские биаметром /Ш , 

/580 и 2233мм применяются 2 - типоВ/ отличаю-

1972 К а  н а а и з а ц н о н н ы е  
к о л о д ц ы

К р у г л ы е  к  о  л  о д ц  ь  i д л я  к а н а л и з а ц и о н н ы х  д ю к е р о в  
„  Ъ = 1 5 0 т  7(0 0  м м .
П о я с н и т е л ь н а я  з л п н с к а .

Т и п о в о й  П Р О Е К Т  
9 0 2 - 9 - 1

Вы п у с к  1  
А л ь б о м  1

А н с т  
6 / и

//S03 S
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щ ч х ся  меж о*1/  с о д о й  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т ь ю .

П л и ть /  п е р ё о й  м ар ки  /70 н е су щ е й  с п о о о б н с с т и  

/77П/5-/-/} /7/120 '/* /J п р и м е н я ю тс я  п р и  Врем енной н а г

р у зк е  500кг/мг{ & 3 том оби л ь В есо м  д о  5 т J  и  п р и  за гл у 

б л ен и и  о ж и ть/  о т  0 ,5  д о  З м .

П л и ть /  В т о р о й  м а р к и  п о  н е с у щ е й  сп о со б н о сти  

(/7/775-/-2, /7/720-Г  2 J  п р и м е н я ю тс я  при  В р ем ен н о й  

н агр уз/ се  //-/&, п р и ч е м  за гл у б л е н и е  п ж и ть/  д о п у 

с к а е т с я  д о  4, О м . ГЬ рлуВ ин ь/, устсх н а В л и В с/ е м ы е  

п о  о с и  В ы хо д я щ ей  и з к о л о д ц а  т р у д ь ( ^ д и а м с т р о м  

с/~ 700мм. Б  з а в и с и м о с т и  о т  гл уб и н ы  з о л о а с е н и я  

т р у д  го р л о ё и н ы  и м е ю т  п ер ем ен н ы е  ё ь/ со ть / , н о  

не д о л е е  4, О м. ( о т  н а р у ж н о й  ярый//си л ю к а  д о  н и - 

з о  п ж и ты  п е р е к р б / ти я (.

J/Юки устанаёлиВаются но опорную плиту 
еоржоёины.

Д л я  р е гу л и р о в а н и я  В ы с о ты  го р л о В и н ы  м е ж д у  

опорной п л и т о й  и  л ю ко м  В  з о ё и с и м о с ти  о т  В ели 

чины  В р ем ен н о й  п о гр у з н и  п р и м е н я е тс я  н а р а щ и В а - 

ние еорлоВины  ки р п и ч н о й  к л а д ко й  {кирпич М -75  

ГО СТ 530-7/, ц е м е н тн ы й  р а с т В о р  м -5 0 ( н а б е т о н к о й  

( б е т о н  М -200J  и л и  доп олн ительн ой  оп орной  п л и т о й .

Д л я  еорж оВин 77=700мм п р и м е н я ю тс я  нруглы е лю

к и  по ГОСТ3634" 6/ -  т я ж е л ы е  п р и  у с та н о ё / с г  н и  

п р о е зж е й  ч а с т и  ули ц  и  л е гк и е  при  у  с т о н  о 3 /се н и  

т р о т у а р а х  и  д о р о ги х  с  д ёи ж ен и ем  т р а н с п о р т а  

о гр а н и ч ен н о го  т о н н а ж а  { д о  5  T.J\ а  т и н  ж е  н и

н е п р о е зж и х  м еста/*.

На проезжей чисти с усоВершенстВоВаннь/м 
по/ерь/тием /ерь/и/на люна должна располагаться 
ни одном уроёне с поверхность/О проезоюей части, 
при б у л ыжной мостоВой—на 2 0 мм Выше булыж
ного замощения, а на полеёь/х незастроенных учас 
них—на 2 0 0мм Выше уроВня земли.

Дюки колодцеВ, размещаемых ни застроеннь/х 
территориях без дорожных покрытий, д о л ж н ы  
ВозВь/шаться над поверхностью земли на 5 0мм : 
Вокруг люка следует предусматривать отмос7ку.

Для спуски 3  колодец по бокоёым стен к им 
горлоёины и рабочей части колодца поеду с м е т  - 
рень/ стильные с коды, устанаВлиВаемые В шах
матном порядке, с расстоянием по Вертикали и 
горизонтали (меасду осями рядоЗГ бООмм. Верхняя 
скоба располагается на расстоянии 5 0 0 -5 0 0 мм 
о т  наружной крыи/ки люкс/, су ниогсняя—ни Высоте 
3 0 0- 4 0 0мм п т  полки л о т к а .

Заделка т р у б  В лсткоВой части колодцеВ 
произоодится В зависимости о т  грунтоВь/х 
услоВий согласно деталям на чертежах 
проекта.
/7ри строительстве колодцеВ В  сухих грунтах 
гидроизоляция поверхностей не предусматривается 

В мокрых грунтах,; при уроёне грунтоВых Вод 
Выше дна колодца, должна б ы т ь  предусмотрена

1972 К а ш и з а ц и о н н ы  е Круглые колодцы для канализационных дюкеров Типовой проект Выпуск I Лист
К0МЦЦЬ1 Ду = 150 т 7(00 ММ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка . 9 0 2 - 9 - 1 А л ь б о м  1 »/■
/2$ 03 7
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Непрерь/Вная н а р у ж н а я  ги д р о и зо л я ц и я  д н а  и  с т е н  

х о л о д ц а  н а  0,5м Вь/ш е э т о г о  у р о в н я .

П азухи  кол одц еВ  З а  Всех сл у ч а я х  д о л ж н ы  з а с ы 

п а т ь с я  м е с т н ы м  г р у н т о м  с  н о р м а ти З н ь / м и  

х а р а к те р и с т и к е !м и , с о о т В е т с т В у н т щ и м и  п р о е к ту , 

с  р а З н о м е р н ы м  у п л о тн е н и е м  п о  п е р и м е т р у  сл о я 

м и 0.2-  0,3 м  р у ч н ы м и  т р а м о о В к а м и .

При с т р о и т е л ь с т в е  колодцеВ 3  просадочны х  

гр у н та х  долж ны  со бл /одаться  тр е д о З а н и я  

СИ и  П  I -  Б. 2-62 /; ОсноБания и  ф у н д а м е н ть /  зд а

нии и  со оруж ен и и  н а  присадочны х г р у н т а х . 

Нормы  п ро екти р ован и я"и  СП  280' 64 „ У казан и я  
по проектировании? с е т е й  и  ссо р уасен и и  Водо

снабж ения, кан ал изац ии  и  теплоВ ы х с е т е й  н а  

просадочнь/х гр у н та х  "

У с т р о и с т З о  ко л о д ц е З  н а  к  а н а л и з ационнь/х  

с е т я х  В  п р о са  дочнь/х г р у н т а х  Т  т и п а  п о  п р о - 

о а д о ч н о сти  д о л ж н а  о с у щ е с т в л я т ь  о  л, к а к  н а  

н епросадочны х г р у н т а х . Ори э т о м  п р о и з в о д и тс я  

З а т и р к а  уиВоё и  В н утр е н н и х  п о в е р х н о сте й  уем ен- 

/77//ь/м р а с т ё о р с м  с о с т а В а У-'У и  у с т р а и В а е т с я  

о т м о с т к а  В о к р у г  л/ока ш и р и н о й  /500тн .

Д л я  у м е н ь ш е н и я  В еличины  В о з м о ж н о й  п ро

с а д к и  В  о с н о В а н и и  кол од ц еВ  п р и  п р о си д о ч н ь/ х  

г р у н т а х  В  т и п а  н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в и т ь  

сл еду/ощ и е к о н с гп р у к ти В н ы е  и  В о д о з а щ и тн ы е  

м е р о п р и я т и я ;

У В р у н ты  осноВ ан ия п о д  кол одцы  д о л ж н ы  J 

у п л о т н я т ь с я  тр а м д о В с гн и е м  н а  гл уби н у  /,П м. 

Перед тр а м д о В а н и е м  о т с ы п а е т с я  сл о и  щ е б н я  

т о л щ и н о й  5  см .

Уплотнение следует производить при опти

мальной ВЛаосности на границе раскат ы  Вани я 

грунта. для этого грунт п еред трамд&Зонием 

уВлажняется до оптимальной Влаасности.

Уплотнение грунта Во Всех случаях даласно 

производить о я до объемного Веса скелет а грунта 

не ме нее / 6 + У 7 т/м3
2. Па уплотненный грунт следует уложить с  

уплотнением слои суглинистого грунта толщи

ной 0,2м, обработанного битумными или дегтеВы- 

ми материалами.

*3* По уплотненному осноВонино устраиВ ается 

бетонная подготовка толщиной /ООмм из 

бетона марки /Од

4. Внутренние поверхности стен а  днища колод

цеВ одмазыВа/отся горячим битумам за 2раз су ло 

огрунтоОке из раотВора битума В б&#зине или  

Покрь/Ванотся флноатом, т.е. оорабать/Ва'/ОтСЯ 

Водным растбором кремне фтористого магния, 

или кремне фтористоВодрооднои кислоть/ с обра

зованием на поверхности нерастВоримь/л 

соединении.

1IB72 К а н а л и з а ц и о н н ы е К р у г л ы е  к о л о д ц ы  д л я  ка н ализацио нны х  дюкеров ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Выпуск М АИСТ ;
к о л о д ц ы ДУ = 150 + 4  0 0 мм 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 9 0 2 - 9 - 1 А л ь б о м  1 в/и  •
/̂глг
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S. П т  S e p  e m u  я  д л я  п р о п у с к  а  т р у б  т г и х а т е л а н о  

зсудвль/3atom  с  я  о  у с т р о й с т В а л ?  с н а р у ж : и  З с д о у -  

п ор н ого  Замксу из п л е т н е  у л о ж е н н о го  п е р е м я т о  г  о  

с у г л и н к а , см е ш а н н о го  с  диппум на/м и и л и  д е е т е -

3b/MU М С¥ГГ7Е>риСУЛСУ/г?и.
Б / У а з у х и  к о л о д ц е  S  д о л а с н ы  з а с а / п а т ь с я  м е с т

н ы м  т а л ь / м  с у гл и н и с т а / м  г р у н т о м  с  п о а л е й н ы м  

у п л о тн е н и е м  р с/ ён ом ер н о  п о  п е р и м е т р у  сл оям  с  н е  

П а л е е  О, дм .

7 flc S e p x н е с т ь  зем л и  В о к р у г  л ю к о З  к о л о д ц е З  

дало/снсу о ь / тЬ  с п л а н и р о З а н а  с  у к л о н и м  0,03 о т  

к о л о д ц а  н а  0,3 м  ш и р е  з  аса/пан/ча/х п а з у х .

Расцет пь/е п о л о ж е н и я
К  и н с т р у к ц и и  к о л о д ц е З  р а с с ч и т а н ы  3 с о о тЗ е т -  

с т В и и  С П  и  /7 Л~ В . /~ 62* и  д р у ги х  г л а д  С П  и  П а .

р а с  н е т  п р о и з в е д е н  н а  п о с т о я н н у ю  и  В р е 

м е н н у ю  н а г р у з к и  п р и  р а з л и ч н о м  с о ч е т а н и и  их  

с  у ч е т о м  п о л о а с е н и и  се р и и  3.900-2, ОЬ/п.1и  Зы п. 5.

В  к а ч а е т  З е  п о с т о я н н ы х  п о гр у з о к  п р и н я ты :

— В е с  г р у н т о З о и  з а с ы п к и  н а д  п е р е к р ы т и е м  

к о л о д ц е З , Н о р м а ти З н ь / е  х а р а к т е р и с т и к и  гр у н та :

^1,7т/м3, ¥>~за°
к о э с р с р и ц и е н т  п е р е гр у з к и  X  3.

С о З с т З е н н а / и  S e c  п л и та /  п е р е к р ы т и я  с  

го р л о З и н о и  и  лю ком. П оэсрсрициент п е р е гр у з к и  XI-

- З а с ы п к а  п а з у х  к о л о д ц е З  г р у н т о м  с  н о р м а -  

т и ё н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и :

3  су х и х  г р у н т а х  7Т/м3, ? * 30° ; | S j
S  м окры х гр у н та х  ̂ П^ВОт/н3, 20 ° ; |
к о э с р с р и ц и е н т  п е р е г р у з к и  3,3 . I

— Г р у н т о З а я  В о д а  д о  н и з а  п л и т ы  перекрытия 

к о л о д ц е З  п р и  к о э р р и ц и е н т е  пористости грунгд  

£ = ОгБ.
В  к а ч е с т З е  В рем ен н ь/х н а гр у з о к  3 с о о тЗ е т о т В и и  

с  у к а за н и я м и  С¥и  /?£-Г , 3S 2 „ В одосн абж ен и е. Пармы  

п р о е к т а р  о  В о н и  я " и  С П  и  /7 J -Д. 7-52'! П о сты  и  груды , 

П арм ы  п р о е к ти р о З а н и я * п р и н я ты  сл е б у тш и е  ЗисЬ/ 

пад& иж ноЗ Н а гр у зк и :

Z  & О д -р а З н о м е р н о  расп р ед ел е н н ая  н о р м а т и б н а я  

Н а г р у з к а  L/H/T?е н си ё н о с/7?ь/о 3720м ^  и  сл учай н а/ е  

за е з д ы  а З л то м а ш и н  В е с о м  S  т  д л я  к о л о д ц е З , р а с п о -  

лаааем ь/х н а  д о р о г а х , гд е  с и с т е м а т и ч е с к о е  д в и 

ж е н и е  а З т о м о д а л ь н о г о  т р а н с п о р т а  исклю чен  о .

В  Вид -  н а г р у з к а  о т  у т я ж е л ё н н о г о  а З то м о д и л я  

п о  схем е В ~/8 д л я  к о л о д ц е З , р а сп е л а га е л / ы х  н а  

а в то м о б и л ь н ы х  д о р о га х  г о р о д о З  и  п ром ь/ш лен н ы х  

п р е д п р и я ти и , н а  к о т о р ы х  д З и ж е н и е  о с о б о  тя а с е л е / х  

м а ш и н  и ск л ю ч е н о . |
Р а с ч е тн ы е  В р е м е н н ы е  н а гр у з к и  о п р ед ел е н а / [ 

п у т е м  у м н о ж е н и я  н о р м а т и в н ы х  з н а ч е н и и  н а  к о э ф Х 

с р и ц и е н т  п е р е г р у з к и  Н =3,1. ;
д и н а м  и ч е с к и й  х а р а к т е р  п о д З и ж н ы х  н а гр у з о к  учтен \

В в е д е н и е м  к о  гер  с р и ц и е н т  а  д и н а м и ч н о с т и р а3яого0 \1
при з а гл у б л е н и и  п е р е к р ы т и я  м е н е е  дм - J

1972 Ка ш ш ц  ИОННЫЕ
КОЛ 0 А Н «1

Круглые колодцы т  клиализацноииых ликеров
18* 150т 400 мм.

П ОЯСН НТЕАЬИАЯ ЗАПИСКА-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-М

Выпоек 1 
Аньбон 1

Аист
6/«
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«с=*»

СО асо

о а л ь ш е м  з а г л у б л е н и и  п р и н я т  к о я р с р и ц ^ у г н т  

д и н а м и ч н о с т и  К ~  /О .

Пр>и подсчете среднего даЗления по ноб/а-иВг 

/с с?лодц су £7/77 норматчЗнь/х нагрузок необходим с 
учить/ВатЬ схВарий/нь/и случай радеть/ - полное? 
заполнение колодца Водой при з ась/паннол/ 
котлоВогне,

А З о л о д ц ы  н е  р а с ч и т а н ь /  н а  с л у ч а й  зи п оугА /г- 

Н и Я  и х  В о д о й  п р и  о т к р ы т о м  к о т л о В а н е .
Указания по рпиЗязка 

'Рабочих чертеж ей каназс/зсуиоон - 
нь/х кояобиеб.

П р и  п р и В я з к е  т и п о В о г о  п р о е к т  су  к о л о д ц е В  к  

к о н к р е т н ь / м  к л и м а т и ч е с к и м , ч н а с е н е р н о -  г е о л о г и 

ч е с к и м  и  г и д р о г е о л о г и ч е с к и м  у с л о В и я м  п л о и ц а д к и  

н е о б х о д и м о  р у к о З о д а т В о В а т Ь С  я  у к а з а н и я м и  

С И З О В -69, г л а В а  7 К р о м е  т о г о  .*
—  В Заёисимо am и от типоВь/х схем и диамет- 
роб труб по таблице У  определяются размерь/ 
холодце 6, труб и а/Я схем. В зависимости от 
ерунтоВых услоЗии устанс/ВлиВ агтся марка

(см. листы ПС-2-г ЗС~6).

—  ё случае ЗоздейстВия на конструкцию агрес

сивной ерунтаВой или сточной жидкости назна

чаются мероприятия по антикоррозийной
3а с ц и т е  §  с о о т В е т с т В и и  с  С И262-67.

Диаметры трубопроВодоЗ и разность отметок

В Колодцах дюкероЗ долею ны определяться 

расчетами ё  каонсдом отдельном случае.

Дюк ерь/ должны проверяться на пропуск 

расчетного расхода при Выключении одной из 

л и н и и  с учётом допустимого подпоро.

УстродстВо аёарийного Выпуска В кааадом 

отдельном случае при применении проекта 

должно быть согласовано о местными орга

нами санитарно- зпиде миологической службы, 

рыбного и Водного надзора, ЗсутЗорь/ аварий

ного Выпуска Полоснь/ быть опломбироВаны.

Проект ь/ дюКероВ через с у  дох одные реки  

Полосны быть согласованы о местнь/ми 

органами /Министерств а речного ерлота.

Схема £  с  устрой стВоп аварийного Выпуска 
и прокладкой одной пинии дю кера применяется 
при пересечении о ёр а го В  и  суходолоВ, а  В обос
нованных случаях и при пересечении небом6ших 
ёодоем об при незначительном расходе сточных 
Вод.
(СН и П  £ -Г. 6 -е г  п р и п е ч : л - п . З.Ч €)ш

С и с г л е н о  н у м е р а ц и и  к о / О д ц е б  п о  т с / п о ^ о н у  

п р о е к т у  п р и н я т а  е д и н а я ,  д л я  В с е х  Bbt п у с -  

к о &  $  В ы п у с к е  I  с к  / п о  к  /03j  /  - о л/ t04 по

jr£0$ j  Н - с а/ SO ? по *216J Ш -.С /f 2/1 по X 231,

J  - с /У 232 по л> 259 •

1972 К а н а л и з а ц ио н ны е
К О Л О Д Ц Ы

Круглые колодцы для к а н а л и з а ц и о н н ы х  дюкеров 
Ду= 1 5 0 4 0 0 м м .

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А .

Типовой ПРОЕКТ 
902-9 -1

Выпуск Ш 
Лловом 1

Аист
* / ■

7503 /О
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Объемы о с н о б н ы х  К о н с т р у к ц и и  д л я  сост авлен ия с/иегг?
40

Для опребеления сметной стоимости круглых 

калобцеЗ бля канолиз ацаонных б/скероЗ из сбсрных 

железобетонных элементоЗ соотаёл'ены таблицы 

обьемоЗ оонобнь/х конструкции камер и аарлоВин кс- 

лобцеБ и /гг столице* объёма елиняноео золах су /усу / л? 3 

оснобнь/х конструкций.

Таблицы объемоЗ составлены на осноВании 

чертежей типоВоео проек т а.

Псхаз с/те ли объемоЗ приЗебены В заЗисомасти 

от размероВ КолобцеЗ В планеу Высоты рабой в о 

пасти, Высоты лот*оВ а т. б

Объем о/ осноЗнь/х конструкции камер колоб- 

еЗ принимаются по таблице 7 

(см. лист СМ - /  J,

Объемы конструкции горлоВин См3(  и с чис

лен ь/ /усу /поем. Высоты зорлоЗины и прини- 

меяются по таблице 3  (см. лист CM-2J.
В сметах бополнительно учиты За/отея 

К Обструкции еорлобир находяициеся Выиие 

Оперного коль ц с у  :

<бля типа Z  — отмостка и стоимость л/оксх.

6&/Я типа £  -■ отмостка и стоимость люка.

Объемы ели к  яно со замка при строительстве 

Нолобцеб В мокрых и просабочных грунтах опре- 

беллются по таблице В (см- лист CM-2J,

Объемь/ работ спаренни/х кслобцеВ побсич- -  
т а /У Ь / разбелено бля колобца с лотком и 

колобц а с гпрубопроВобом

Стоимость устроис т В су  кслобцеЗ с трусо- 

прсЗобом слебует исчислять В соотЗетстбии 

с объемами о с /уо З /у ь /х  конструкции п о  расценкам 

у/ 5/Q-520у а кслобцеЗ с л о т к о м  по расценкам 

V  93 U- 939 сборника ебиничнь/х расценок л/ 2£.

Стоимости глиняного замка опребеляетсп 

по расценке а / 32 с бортника ебинциных 

расценок л/ /3.

Проект Выполнен В соотЗетстбии с беи- 

стЗуюсцими нормами и праЗилами проектиро

вания.

Г/гоВныи инженер 

проекта d tp /с. ГслсВенчиц /

1 9 7 2
К д  Ш И З *  Н П О  И Щ И  Е К р у г л ы е  к о л о д ц ы  д л я  к а н а л и з а ц и о н н ы х  д ю к е р о в Т и п о в о й  П Р О Е К Т Вы п у с к  ш А и с т

К О  Л в А  Ц.Ы Д у =  1 5 0 ^  4 0 0  м м .
П а я с н н т е л ь к л я  з а п и с к а .

9 0 2 - 9 - 1 А л ь б о м  1 V »
// so %
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Схепы  колодцев на дю керох  
при под бодли/еп сапа/пе чноп ко/г/, 

Тхёпа г------------------------
коллект ор е Гадлс/ца /

входная капера КД-1 Выходная ка п ер а  КД-2

С хеп ы  колодиеё н о  дю керах  
пои подБодяш еп напооноп т ридалооёоде 

C xen a  iit
Входная капера КД'З

H^NU
колодце.

/70
толо&щ
Лроекту

ДиапетРЫ Диагтетрь/ /солоду её 
Дк

Н°л/1
Осе/т
КОЛОС
Це£

Ргзш/7
подхода
сточной
Хцдкосгс

Плдёодящл
ал/Зо<?яшои

тру°
дюкероё

Ау кд-1 КД'2 Кй-З

гп 200 /50
/500

1-/500 
/7- (Ооо —

I I ?
t
S

1

г/8 250 /50

г/э 300 /50,200

его 350 200,250

2000
2-гаос 

/7- /ооо

гг/ НОО 250

ггг 450 250,300,350

223 500 350, 400

ггч 600 350, 400

225 250 /50 - — /500

§
*
§*

1

226 300 /50,200

- - 2000227 3SO 200, 250

228 900 250

229 250 /50
- — /500

/V230 300 /50,200

23/ 350 20 О, 250 — — 2000

Ду. И. ^ 'К Р р и н е ч а н и я :
/  все разнерб/ указана/ S /7/7.Л  (1--J/NT

|ччгЯг 2 Высота рабочей части {Яр) должна
/у г/аглася раёнои /800 па.

К А-5 КА-3

К.
(Xs

С / 4 е
щ ■i4—/L

нь/х норнатиёнь/х нагрузках указаны на  лос/оах 
ДС-2 и Л С-6.

9. Расстояние н? еж ду стенкати труд должно 
вь/ma не тенге 0,6 н.

i v m o t  п ш к т  
9 0 2 - 9 - 11 9 1 2

Ш Н И Щ Щ Ш И  
М  Ш  ЦЫ

1 \ Ш А Ь Н  Ш О А М И  А Н  А Н  
HlUf Р € В A S' 151? - чоо Т ш д ш и ч и м п  СААМЫ

И  ц 3 и  И О Н1ЙЦ
И АО А Ч t В

b b l f i y C K  №
Аль бом 1

Мст
А Н

ns оз /г
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Ч/ ^
IT** f i t

I l f

4 t !

С*

1 1 ^

Днище. fQ & v a g  Увапб "%%? **/**?» ЛарлоД(///а J/oPt/ I

1
i!

£dop//b/e л/с ел езо efе/7?о////в/е зле/*е///т7б/

V
ъ->

V

i

§

V V

i
У
§

V

*
*

£

у Ч/

1
V

‘ $5 

§

V

i
<ji

i

V <V

5
V
1

tv

$

V
V

«у
IV

1

Дром/мае/г/ся /го горлице 
YjoBoeu/voeru 0 /7 7 Ж/еогб/ 
раВо/еЛ 4 âo/m/ ДлрД

'имае/ея /?о п
f забс/солгоого о т  
горло Sum*/ ДбгД

габлг/ае
06/00/776/

Мсг/эка
озЛелс/я Всего

_ 0/777!///

4шг
м 3Всех

tfojt/yeertfo грар лршомаетоя 
еоогоегегое//мо Роличеог^у роз - 
личных маро/г </здели</.

1912 П̂й А А N И IMI1 н й hi t 
ШОД|Ц| " 11 АРШИН КОНЦЫ ДА Я Ш А А Ш О О ти m ДИШОБ i«H50̂ 4t)0 мм 

Формы танщ, л и ш н и м  при apubяни ш и н
Типовой ПРОЕКТ 

902-9-1
5 м т  ц 
А « т м  {

Амст
КГ-2
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В непросодочных сухих грунтах
,.250 для кирпичных ст ен

для с т е н  из бетона М-200

Хйлбы, проходшие через стены колодиеё
о непросадочных мокрых гр ун т ах В м п кп п п п о и г т ы х просадочных_грцнтах 

боо Асбест о и енентныо
рост бор.
Внутренняя 
гидроизоляция

т а

на мелкам  
заполнителе

Т р и б ы ,  п р и м ы  к а н н и и е  к  л о т к и

1 '
Л

Водоупорный/ 
зам о к—1— Т..~ ,7  ___ __

З а д е л  к п  т р и б ' В н е  п р о с о  дач  
н ы х  с у х и х  г р и н т а к  и м о к -

р ь /х  г р а н т а л

З а д е л к а  т р и  (У в  m c l  
р  и с т ы х  п р о ~ с а а о чн ы к  

гр ц н т а х
600

в м а к р о п о -'

\ ^,Асбестоценентныц 
,, раст вор
ф росм оленал

прядь-для мокрых грунтоВ 
Асбест оцемент ны й раст - 
Вор-для сухих грунтоВ.

Внутренняя 
' гидроизоляция

Асбест оцемент ны й  
'  р  о  ст бор.

Водоупорный 
замок

1 9 1 2
и и н и и ш ш ш .  
Ml ш ц ы

К РЧ т А Ы t КОЛОДЦЫ АН К А Н Л13 A ti U ОНИ ЫА Ш А М »
As iso H ill нм 

At т А АП АЛАНИИ ИМ
ТИШоЙ «шкт

902-9-1
т а ш г г  
Илшм 1

ш т
l i t -9
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НолодвМ. для непвосадочных
о ^ -i - i  !------wTZot------

----------------s- Г
\  з* г-------------

г
= 3 -  ^к __О

•п'т с.,? 1______ :
/  1 С-1 k z k J i

С е тк у  /501/50/1/7/ 
ГОСТ 8478-66 
Ррм атурК  8~1

П л а н  К Д <

Б ето н  М-200
Цем стянем -гонч

/УоВготоёка. БетонMSO 00мм

то ам>&*гооо
ЭляДк: 1500

l i

Та Блица 3
NN лКОЛОдцМпоа

пцпабамчпроект//

Диаметры

h< hi hs hi hs Д*Ау‘ Ay

24 7 200 <50 250 boo 500 2oo 250
4500
(4000)

2/8 2SO <50 300 350 $$o 800 300
215 300 /50.200 koo kso 700 ?Q0№ koo
220 350 200.250 kso 500 ISO 2SO3O0 4SQ

2000
(4000)

23 < boa 2S0 500 550 800 300 500
222 kso 250300.35- 550 6QO $00 ■jpqr3S0400550,
223 500 350,400 600 650 950 mpso 600
22 k 600 350, ко о 700 750 1000 ЩН5Ч700

ft

П р и м е ч а н и я :

i  See сёорнЫе элементы устанавливаются 
ну цементном растворе М  /00.
2. Значения hr и И указываются при привязке 
проекта ё таблице колодце £.
3. Поёерэсности лоткоё мокрого колодца зати
раются и ^селезнртся
4. Выборка сёорнЫх элементов на листе ДС-У
5. Специф икация арматуры на  листе ДС~3.
6. Значения h^ h4j hs уточняются £
Зависимост и от телецин6/ стенки труёопроёода Д у[ 
см• Эеталб Заделки лист Д С-£

Расчётная схема днища

_?шг.ом/1$)

При  Загл иёл ен ни  Берзса лот ковой Части 
ни эре отн. Sh  от поверхност и Земли 
пазухи Заделат ь Бет  омой/ М 50 до отм, SO  а/

т
К а н а л и з а ц и о н н ы е

к о л о д ц ы .

К Р У Г Л Ы Е  КОЛ ОДЦ Ы  А Л Я  „

К О Л О Д  Е Ц  К Д Ч .

К А Н ^ Л Ш Ц И  О ИНЫХ ДШКЕР08. ТИПОВОЙ П Р О Е К Т

0 0 2 - И .
Вы п у с к !

Альбом ]
л и с т  

АС-2
/2503 /5
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Молодец для непр о с а дойных:
мо>ср>Ь/ге грцнто&

d ~ 1 , Отмостка

,__  >
&*ЫСЭПtypqgHLjxj N.
yP&foJ+SOOiW'̂ .

О*г><v

Раскрой сеток д н и щ а  

гчоо (13qq)

c-i №

I X

С - 2
Линий 
сгиёсг '

гшНэоо; w

Р азм ерь/ сет ок  
зоо  ё  о с я х  к р а й н и х , 

ст ер о р н ей

О п з ц и с р и ю а ц и я  а р м а т у р ы

ГОСТ М П -6 €
Арматура 3~1

Наимгнз-
&ание

конструкции
Эскиз сетей 
го с т з ш -е е

f
т

Длине
м

 ̂ Внёсарн а тс
ърк.0
(рь/

Ф О5щор
длин*

ОёщшЗ 
gee кг

Днище
Сетка
i5Q/1SQp/7

7
31

7
31

ike.o
(88,0/

kзо
№■о)

План КД -Н  
1000

(Г

Расчетная схема днища-------------------- -j-ъ . {При за гл и Алании ёерхд лоткоёой части
С£с8,6т/м /тох) yU>̂ Q отИ 5.ом от поверхности земли.

^ го о н  РДмЦ п азухи  заделатб Жетоном м-УОЭо отн.З.Ом. $  Значения htj ha, fa ё  таблице а  на листе А О - г

Примечания
i. Все cSopHb/е зле ментЬ/ уст а на ёлиёаьотся на 

цементном растёоре MiOO.

£. Значения hr и И умзЬ/ёянзтср при приёязке 
проекта ё  таблице колоЭцеё.

3 .  Поверхност и лоткоё мокрого колоВца Зати
раются и э/кглезнятоя

Ч Сетку сёариёатб контактной точечной сёаркои. 
Размер сетки дан для Д к=2.000(В  скобках Влр 
Дк= iSOOj.

S. Спецификация с£орн(>/х элементоё на листе АС-9.

т
КАНААИЭАаНОННЫЕ
К О Л О Д Ц Ы .

КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ MH^AH^AllHOHHDIX ДМКЕРОВ 
____________ КОЛО Д Е Д  К А Н  ММ' ________________

Т и п о в о й  П Р О Е К Т
s o h - i

Вы п у с к !  
Альбом -I

л ист
А С -3

/5/2503
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Молодец и/{-Is Эля макропористых
П Р О  С П д п и н ы х  З р у и т о о

Т Z
Отмосткашириной Р а  с  не рои Сето/с днища 

гЬоо ft9 0 0)

Размера сеток 
300 б  ОСфлс крайних 

Стервеней

Наименоё.
конструк. Э с / с и з

*
нм

(/лина

М

Вы бор*
арм ат е*  ./Рб /
Ф

мм
общаядлине Общий 

бес к г

Днищ е С е т к и
?  <SQ/<5 0 / 7 / 7

7
8 1

7
3 1

т о  

/as. о)

</Э.О

(S7 .0J

П рим ечания
I  В се  спорные элементы устанаблибаются но цементном растбореРНОО
3. Значения hr и И указываются при привязке проекта бтаблице колодцеб
3. В  основании холодца производится уплот нение грунта.

Осноёные полож ения по уплот нению  осн ован ия приведены  б  
пояснит ельной за п и ске .

£ Внут ренняя гидроизоляция колодца осущ ест вляет ся промазкой горл
ачи битумон зоЗриэяло огрунтаёке растберам битума &  бензине либо 
покрытием поверхностей срлю ат ами.

5. Водоупорны й Замок осуществляется плотной укладкой перемятого 
Суглцнхо, смешанного о битумом или дегт ебыии мат ериалами.

6. Роёерхности лоткоб мокрого колодца Затираются и  зрелезнятср
При зягли§лении 8елссамтко&ч 7 ^ зм% сетки Эчн Эля Дк*2аоо /ёасоЗках Эля Дк=<SOoj Сет*<, 
^  5^.1  сёяри8ить1 конфетной точечно* сёоркой. _4?' (тс1*) Части пиаре отн. 5.0» от а а, ~/ 1 >— р « " 1 ~ - —  ■' „ „  „

паёерхности s e w  змвелотб f  ^  Я * А? ё  ™ §Л‘̂ е *  Иа Т ™  * С ~ ?а п  о
SemoHOM A/-SO  Эо отм. 5 .0» *■ оЬ/Ворка спорных pjcep.Sem, элеМ ент оё на лист е Я 0-9.

КРУГЛЫ Е КО Л ВАНЫ ДЛЯ К А Н А Л и Щ Й О Ш Ш Х  Х нЗКЕ Р О Ь [ТИПОВОЙ ПРОЕМ |8вш уск I
д у . б о ш м и .  9 0 2 - И  Альбом [К А Н А Л Ь З А Ц И О Н Н Ы  Е 

К О Л О Д Ы
К о л о д е ц  K j H 6

Лиг
АС-
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Колодец КД-2 
Для непоосодочных шик грунт#

Колодец КД-2 а 
непросодочных мокрь/к грунтов

Нолодец КД-26 
мокропористщ п рос ад очных гвмоЛ

п орерх мости иЖ**езрением 
плита о н и ш  щ  
Песчаная подготощЧоО мм.

План К Д '2 , К А - 2 а

б ет нН Ш с затиркдй поверхности и х  es ш гнием  
плита анаша пл на свежШожён- 
мом цементном растборе 
.Усфолыр и -20 пн- 
Жетонная подготовка м- аи-МРм'м

ЕегонМ-200 с затиркой поверхностиих и а  
плита дниш а пл "на свежеилож. 
иемент растворе б-го

Водоупорный зомок .P fiQ H  К й ~ 2 ^
Бетонная подгптпвка М- 50-100 мм.

Хода бы 8 скобы шаг 50ймм  
В шахматной порядке.

Шобые скобы ш а г 500нн Г) п 11 м  р  и п  и  / / qТйШмШШПюрШё Л Римечания
^  1. Деталь заделки труб см на листе АС-1.

2 . Горловины разработаны на листе АС-1.
3. Форма лотка на чертеже показана условно. Лоток 

выполняется по чертежу листа КГ-1.
4. Спецификациясборных железобетонных, элемента8  на  

Листе Л С -3 .
s. Все сборные элементы устанавливаются на цементном 

растворе М-100.
6. В основании колодца К Д -2  s  производится уплотне

ние грунта согласно требованиям СИ и П Д-б. 2 -6 2  
и СИ280-Бй . Основные положении по уплотнения) 
и подготовке основания приведены в пояснительной 
записке . ^

7 внутренняя гидроизоляция колодца КД ~2 ” осуществ
ляется промазкой горячим битумом за 2 раза по ог- 
рунтовке раствором бит ума 8 бензине либо 
покрытием поверхности ерлюатами.

8. Водоупорный замок осуществляется 
укладкой перемятого суглинка, снес 

/ или дегтевыми
плотной 

смеш анного с
битумными или аегтебыми материалами.

9- Ыи$е£> npUfiuriaemcJ* по МС- 02 - /О.

1019 К А П А  H U  11 М И Н  bi t ГА к Н 1 Щ у |  д» з  Ш А А Ш р Ш А Ц  А П Ш О 8
"  ** * / 

1 Ш 8 0 И  ПРОЕКТ м ш т г Т й г Г
КО ft 0 Д Н hi АЗ |511тЧ0Омм. ,

- - - - - — М 1 Ш М  К А - 0 . К Д  9° К А - ? Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 0 2 - 9 - 1 А Ш 0 М 1 Ц [ - 5
/б/2 SOS
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Ш и т  КП-3
АПЛ НЕПРРСИйОЧНЫХ сухих ГРЧНТ06

J L L

к о щ е и  К А '3 °
два непррсидочных токрых грунтов

_ i - i

KOAOAEU К Д-3*
два макропористых просадочных грунтов

/8

КОНСГРЧКЦИЮ огмостки к о н с т р у к ц и ю  отмоет- Ш С ТР УК Ц И Ш  огмостки  
ж  кист ас -7

НИ ЦЕМЕНТ-РОСТ В О Р У  20 _
Ш ннйя подготовкам  эд шомм

ХОДОВЫЕ СК06Ы 
ШАГ 300 M W 'r  ШАХМАТНОМ 

ПОРЯДКЕ

Пр и м ш д н и я
1. Деталь заделки m s  см. на листе, ас -1 
1  горловины разработаны на листе ас -1 
з. Разводка трув на чертеже показана условно. Разводка 

выполняется по чертежу листа к г - f .
If. СПЕЦИФИКАЦИЯ СПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СМ. НА ЛИСТЕ ЛМО 9
5. ВСЕ СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ устанавливаются на ц ем ентном  
с растворе м -юо. „„ <
6. в основание колодца КД-3®производится УПЛОТНЕНИЕ

ГРУНТА СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ОН И П Г Б , 2~62 И EH28fl‘ 6lf
основные положения по уплотнений  и подготовке основа
ния ПРИВЕДЕНЫ В ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАПИСКЕ.

7. ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДЦА КД*3ЙОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОМАЗКОЙ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВКЕ 
РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ, ЛИБО ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ

„ ФАЮ AT AM Hj
8. ВОДОУПОРНЫЙ замок осуществляется плотной укладкой  ПЕРЕМЯ

ТОГО СУГЛИНКА, СМЕШАННОГО С БИТУМНЫМИ ИЛИ ДЕГТЕВЫМИ
м а т е р и а л а м ^.

гЗимения hS и S в пЗлщеЬ на листе АС- 3

1912 К й И П П И З В Ц И О Н Н Ы Е
к о л о  д ц ы .

К р у г л ы е  к о л о д ц ы

Ко по дцы

для КДНДПНЗЙДМ он НЫХ ДЮКЕРОВ 
Ду 150 +400 мм. ,

К Д - 3  ; К Д - З Д К Д - З » _____________________

Типовом ПРОЕКТ

902- 9 -1
Вы п у с к и .
ЙПЬБОУ-

/2S
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13Ш1&1мл,й tco/rodua dp я Лаямямси рагрузри so#/er//v*
/Ito/с Р/газез*-с/ 7а оо д/70 пер 'oca&wmjc spaxrcd

рирпиаяая 
С пер лее &ол& ца
/саль да стелаР&е

и/папеде/срб/тав 
XCpcdqa

HPMJCLPУ а н и в :

З ь/сота  гсрлобир 7типа при р  e a d  x cd u  лтсс/пи 

р е гул и р уе тся  с  поттощамт Рирпилиа d  /c/rad/ru 
u j  хирпала м м р  p a  p  a cm  d ap  с  P-se;

Л muna.~c /7 о m  о uj 6/c c/rcp nt/xr /сале у P07~C-7 
или pademay/cu из deт ела марте а гас.
Горло da л  a/ Jrun и yc/npauda/o/acp dnp xropodged, 
распалсжерлб/х dpe про e s  алтеи ласта Усраг/
Г  т ип а - Рл р р а л е dyed,ра с а алоассеррь/х m  
a drocfcdиль рб/х dope г ах eepedad и a p ed  приРТаа 
/7а ротор ь/х ис/сл/слело d da аж е л а е  ocodb 
то Pa/се л ьтх с, d/77 а м а оии//.

t m
• l u i n m i - u i T t

И 0 И  1 1 1  w
i n m u  i i i i u i  ш  а м и и !

1 1  ' 20. :  7 0 В М М  
n n u e & i m n i  4 * 7 1 0  м м

i i i m i  ш ш

и м ч

Вшп У Г, 1Ш 

4 л ь б о к  1
л и т

U 7
/2S03 20
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й
п

о

i s L

Рторь/е Ppvu/ku

Р/ггаитбмая Ролоеойая M7CU6 — izifL.
Разрез / Г - ^ ? < м г -

Xodofe/e скоЗб/

'Ll #ур яр p

Ш_Ш-

/?J0H

а -а -4#*f

Рб/Зорка материала на /  скоЗ</
КаимекоЗание feuegue

мм
Длица Рескг

СкоЗа ФИМ 370 о,9

TadJc/ua расход о. скоЗ

Ряецс/фОА'аца? мамериаро̂

1 Зб/c.padcveu vacrv hp 9001306130013003700
2 PwvecrPo сксЗ им 3 4 3 6 7
3 ЗЗсцио fee екоЗ кг 2р АО 43 Зр 0,1

4972

Ксименобвние из Сели к МатериалРескт Материал м > fee хг
fpi/шка <3-010 3/палб И, 5 Доска 0,0113 —

«рКй еОмгами 0/малб 2.0 Стал** П£Г“
9/гтого 13,3 1//770TQ 0,01*3 3,2

I Г ft L i t  Y

20

Рримеиамс/я •
4 Металлическая крии/ka о еКоЗб/ /гокрб/Дамтся каменноугмб//б/м 

лаком, а Зереоянная kpuu/ka креозо/мом.
е. конструкция еКоЗб/ заимстшака из серии 3.000-2
3, Jte/ka стали Зля крб/шек 3 етз какгоегзза- If

К а н а а и з а ц н о н н ы е  
К О A Q Д ч Ы

\\  H S B M 0 0  м м .
ВТОРЫЕ к р ы ш к и  «СКОБЫ

Типовой ПРОЕКТ
9 0 2 - 9 4

в ы п о е к  В!

HHF0M \

Аист
АС-8

MS 03 91
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м
в

с
к

в
а

К О Ш Е Н  1 $ : КОЯОДЕЦ f t l -2, 2 21- W
Таблица 5

NH
шодцд
ЛДПРОЕК

та

ДИАМЕТРЫ
ТРЧБ Диаметр

колодцев

Д к

Вы б о р к а  сборны х  ж . б. э л е м е н т о в-1 
код . шт.

ОБЪЕМ
ЛОТКА

»нЬ "и ' Н у КС-20-2-1 KCI5-2-1 ПП20-1-2ШН5-1-2
211 200 150 1500 — 9 — 2 3.3
218 250 150 — к — — 9 — 2 3,39
219 300 150; 200—  и----- — 9 — 2 Ш

220 350 200:2502000 9 — 2 — 5.68
221 >100 250 ---- II — 9 — 2 — 67 8
222 1)50 5Ш Й О - к — 2 — 7.96
223 500 350:900—  II----- к  , — 2 — 7,67
г г \ 600 350\ Ш ----- I I ----- 9 — 2 — 7,69

К о л о д ц ы  я л -3; 3° ;  31
Таблицам

J3 iu«=с=>
сэ ьс «=

Днометры
ГРУБ >© 41£ «и 9 5Г

5 Ь
4 - Г

hS. S
ВЫБОРКА СБОРНЫХ Ж.Б. ЭЛЕМЕНТОВ

код. шт.
Об"ЕМ
монолитного
КОЛЬЦА5ЕТОЦ.мшД'ч Дч

# / ПП 20*1*2ПП15-1-2 ПД20-ИIUU5H

225 250 150 1500 600 200 г / — — 1 1 0.69

226 зоо 150
200 2000 000 250

\ у

1 1 — 1 - 1.29
221 350 200150 л 900 250 1 1 _ 1 _ 1.24
228 400 250 и 900 250 1 1 _ 1 — 1,24
229 250 150 1500 600 200 г / — — 1 1 0,69

230 301
150
200 н 900 250 ■ у ( — 1 — 1 0,96

231 350
200 I 250 2000 № 3 2 ^ 1 — 1 l - J J j j b

Т аблиц, а 5
Nrf

КОПОДЦЕ
ПО

ПРОЕКТ) 1 д'ч

ЕТРЫ
! 5

4 у

ДИАМЕТРЬ ВЫБОРКА СБОРНЫХ Ж .б . Э Д Е М Е Н Т а В  СКОЛ. Ш Т .) ЙБ’ ЪЕМ
ЛОТКА

м з

липимци

Д д ШО-2-1 КЕ15-2-! игом ПДЮ-1-1 ПД15-Н ЙД-20-М ЙПЩ-1-2 Пй 15*1*2 ГО 20+2

2П 200 150 m o o 2 — — 1 — — 1 — — 0.7
218 250 150 — II— , 2 — — 1 — — 1 — — 0.11
219 308 150

200
— II— 2 — — 1 — — - 1 — — 0.87

220 350 200 
250 — 2 — 1 — 1 — — 0.9!"

221 900 250 —  II — 2 — — 1 — 1 ___ — 0.89-
222 950 250

300:350 2 — — 1 — — ! — 103"

223 500 350:
400 —  и— 2 ------- 1 — — 1 — — 0.90

229 600 350
т —  и — 2 — 1 — 1 — — 0.91

217 200 15 Q 1500 2 — 1 — 1 — 136
218 250 150 -----и-— — 2 — 1 — —

1 1,51
219 300 200 2 — - — ; 1 — 1 1.79
220 350 200

250 2000 — — 2 — — 1 — — 1 3,37
221 900 250 ---- 1!---- — 2 — — 1 — — 1 3,00
222 450 250:

300:350 — 2 — 1 — — 1 3,33
1 223 5 00

350
т - I I - — 2 ; — 1 — 1 .3.93

|229 600 350;
т — и— — 2

— i — 1 -— 1 3,33
Г ”i

I
1

1-----------
J

1 ' ________L------------ ,----------------1--------------
I к 
1 1 t к _______ 1________L _ i

( К б Н А  А Н З А Ц Н О Н И Ы Е
1У 1/  | К О П Р Д Ц М

J---------- ------------------------------------------

1 i \ Р Ч Г ИЪ!Е КВИОДЦШ Р Я  К ЯН Я П М З Д Ц М О Н Н М Х  ДЮРРОВ  
\ Д у  15Р Ч 0 0  ММ. В Ы Б О Р К Я  М Я Т Е Р  В R ЛОБ-

Ш О Б О б  П Р О ЕК Т

№ 3 -5 -1

Г й п у с к  Е Цвет
| Й Ш О М  1 И -  9

22/£& 03
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Таблице горлами* с/- 700мм Гай/ица &

S&/C0/77Q
ffopm/e лсеиезвСе/пмяб/е меяелнпб/.

Poor 8(720 - 68 серия з. 9(70-2 £б//фСР S
тттгямаме.

v ^ L

topooft/wЛг0М6/8 Af0J6l(Q
/707-1-1 бш/гт)

Момца е/пе#о£б/е 
/7с 7-1-1 7&/T7.J

8<мбцв mertofoc 
807-2-1 faynJ

наглое
wpacrwtЩМ/&50

4т Тип ГОРЛ o f  UN сеЗб/(шщ
AfM 1 V I Ж I Ж I
1 2 J 7 5 6 7 ____ £_____

650 1 8 1 - - - 0
700-750 1 1 1 1 — — 1-2
ioo-eso 1 2 -3 1 1 — — 2-3
900-950 1 3-8 2 1 - - 0
■Ш-5950 1 1 2 2 — — 1-2
HOO-1150 1 2 -3 2 2 — — 2-3
laoo-tiso 1 3 -9 2 1 — 0
1Ш-1350 1 1 _ - 1 1 1-2
1000-0050 1 2 -3 _ - 1 1 2-3
1500-1550 1 3 -8 1 - _____ 1 О
1600-1650 1 1 1 1 1 1 1-2
1700-1750 1 2 -3 1 1 1 1 2-3
1800-1050 1 3 -9 2  _ 1 1 1 0
1900-1950 1 1 2 2 1 1 1-2
2000-2050 8 £ -3 2 2 1 / __ 2-3
2100-2550 1 3 -9 2 2 1 О
2200-2251 1 —г~ _ - 2 2 1-2
2500-2350 1 2-3 — — 2 2 - 2 - 3 ^
20OO-2O5O О 3 -9 0 - 2 2 О
2500-2550 1 1 1 9 2 2 1-2
2600-2650 1 2-3 1 1 _____ 2_____ _____ 2-3
2700-2750 1 3-9 2 1 2 2 О
2000-2850 1 1 2 2 2 2 1-2
2900-2950 8 2-3 2 ___ 2 2 2 2-3
3000-5050 1 з -4 - г 3 2 О
3100-3150 '1 1-2 _ 3 3 1-2
3280-3259 1 1 2 -3 - - 3 3 2-3
mo-mo 1 3 -4 1 - 3 3 О
m-mo 8 л 1 1 1 3 3 1-2

1 г з “ ~| т / 6 7 в 11
3500-3550 1 2-3 1 1 3 3 2-3
ж -ш о 1 3-4 2 1 3 3 0
3700-37S0 1 1 г 2 3 3 1-г
3800-3850 1 2-3 е 2 3 3 £-3
3900-3930 1 3-9 - 2 4 3 О

ЧООО 1 1 - — 9 4 1

/7р u/ ieunNue: 

лие/пе JP- 7.
c/v. //а

m
КАННй5АЧИ0ННЬи

Ш Ш Н
КрШЫЕ КО ПОДЦЫ ДЛЯ К1ШШЧМ11НШ А№Щ0В.. . .  Ъ  НОО м м .
ГОрАОВИИЫ СЫООММ. I Л1ЛИЦА HR IQpft Ж.б. дЛЕМ£НТОВ

Т И П О В О Й  П Р О Е К Т В ыпчс к I Пнет
ш г - н П и в о м  \ АС-40

/1 5 0 3  23
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I' 
iiiW

T

0 5  ъ e  м ы  о с н о б н ы с с  я о н с т р и к ц и а .
_______________  Таблица 7

ш
In

^тлодца
no

типобону
проекту

Тип

холодце &

Рсапер локер 6 плане 8 км Высота
рабочей
части

НИ

м
схемъ/

Объемы оонсёных лонетрулций лам ер 
м3Входная Выходная Входная ВыходнаяХолодец

с
лотлом.

Холодец а. 
трудолро- 
бодом.

Холодец с 
т слот л он.

Холодец с 
трубопро- 
бодом.

Холодецс.Лй/ПЛОМ,
Йало&ц с
т& ш °*

Холодец
лотком.

Холодец с
Ш б̂ ° '

f 2 3 . * 3 6 - — 3----------- 9 /о . // /о 73

1 2П Щ Ч,т-г
на соме 

/500
течных

1500
лоллелг.
/500

•горах
/800 1 Л 05 2,43 2,64 —

2 2/8 Щ-ti *д-г 1300 /500 /500 _ /800 I 3, /7 2,50 2,73
3 219 м д-П Ш /500 1500 /500 — 1800 I $38 2,60 2,90 —
4 220 /д-дхд-г 2000 200Q 2000 — /800 I 5,80 4,20 4,88 —

5 22/ КД-ДЮ-2 £000 2000 2000 — /800 I Л/Я  1 4,30 4,93
s 222 №-1;ХД-2 2000 2000 2000 _ 1800 I 6,28 /5 2 5,2/ —
7 223 М-1;5Д-2 2000 2000 2000 _ 1800 / \6,33 V~ 4 p 7 5 J /

...

s 224 ~ХД-/,2Д-2 2000 2000 2000 - _ /800 1 6,26 2/, 70 5,09 —

9 2/7 6Д-Ш -2 /500 1500 4000 — 1800 2 2,43 /2 5 —
/0 2/8 т - п ш /500 /500 SOOO —— /800 и 4  /7 2,50 /3 0
// 2/9 кд-1-,т-2 1500 1500 юоо — /800 Л ”  3 J 8 2,64 1,33 —
iz 220 W -TM -2 2000 Ц 80 /3 6 —2000 /ООО — /800 Е 5,80
13 22/ ДД1)ЙД~2 2000 2000 5,32 ДЗО /40 —то — /800 В

222 бД-ОЙД-г 2000 2000 1000 — /800 Е  1 6,22 4,52 /4 3 —
/5 223 д д -т -г 2000 2000 /ООО _ /800 s 6,33 _

6,26
"  4,57 /4 7 —

16 224 КД-1)Щ-2 2000 2000 /ООО — /800 а
4,70 /.48

Г ?  2 К А Ш  Ш  I П  ИI kl ЕHD М) Д ЦЫ Т и ш и  М1м ц ц ы  д н ' х а к А А Ц ) я а й в й н ы х
A HI M  и  5 id : 150 -г ЧШГмМ. ,

1ШМЫ DtHOB ПЫХ М К Т Ш Р И 18505
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/М

%
Ншод-
10 W

шоо&му
ораету

Ти/у
Заласк/дЬ

pQ&M€p З&Нер £  ЛРа/ЧВ £  ММ
Высоте?
рабочей

части. 
ё  мм

/О //
с л е ш

//роЗолэкгение ДпО&лииЫ /
О д гемы оснобны л /гомструмцад 
/гамер 4 mj

Зы лоднсгя
З ло б н а я Зд/хоЗнсь в

11
 

T
l молодец c

г н ш г
/foj7odaq
мт ром

Ролодец c fizeq /tey
лотяом

/fa/годец с
тР У £Ж '

Молодецслот/юм т е г1 £ __ s & 8 9 — ж — ■ н /£ /3
17 225

Ш
5Д -3

HR̂ ffOpHWz  зш
/ 500

ffe/r/ncpax
/500 /800 ж 1,80 1,20

/8 226 — 2000 — 2000 \ /800 ш — 2,91 — 2,91
19 227 т - з — 2000 — 2000 /800 ш — 2,29 — 8,89
20 2Z& 5 Д -3 — 2000 — 2000 /800 Г ш — 2,88 — 2,88
21 229 т ~ з *— 7500 — /500 1'800 ж — 1,80 — 1,80
22 230 пд~з 1500 — 1500 /800 г  м — 1,97 — 1,97
23 231 6 Д -3 — 2000 — 2000 /500 в — OBS — 2,89

/Сяс/мято замо/г Таблице/ 8

Ш

%

Диапетр^мамер м
схемы

\Щен глины на' /н^лснЫних ланстрцщид/&нф~\
| З л о б н а я  | Вы ходная  П

Входная /ктэднегя
т а к о ш8&&е/£ьн " • Щ А ,/ - -  is ^ a z —

1 /500 то 7 0 /9 0,34 0 ?7 —

2 2000 то I ц // 0,29 0,35 —

3 1600 то > 0,19 щэь 056 —

4 8 Ш /ООО > 0,11 0,29 0,56 —

S 1500 /500 ж — 0,70 ~  | 0,70

6 2000 5 0 0 0 ж — ~  Л 50 — 0,50
7 /500 1500 ш — 0,69 — а,66
8 2000 2000 ш — 0 / 9  \ — о, 6 6 '

1 9 7 2 у  код p i r ” , “ , Sl« W . W 1 » * « . A M  * .*  «‘ М . . .  ■ h i
" H i  МЫ QCHBgHfclK М И Т Р Н  Ц !i li.

Горловины ха/гоЛце/ 
______Таблица 9

Тип
горячи-

М /

Дшметр
горлоаина

т

Объем на 
/ м . S&iwm 
есрлеёины

I 700 а,/зз

л 700 0,07

Тш Ш “ Ш ТГГ|1Ш ГуГ Г |П Т ш " 
902- 9-1 Даъъом 1 |СМ"2

Ip)/250$

Типовой проект 902-9-1
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